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ČRPALIŠČE FEKALNIH VODA IRČA VAS - BROD Obstoječe črpališče ima razbremenilni kanal z zadrževalnikom po projektu: Zadrževalni bazen deževnih voda Irča Vas - Brod, št. A/Č-835/79, november 1981 PREDVIDENA REKONSTRUKCIJA ZNOTRAJ OBSTOJEČIH GABARITOV
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Mešana kanalizacija Slavka Gruma AC 1000 mm, PID 17/19 F - Rekonstrukcija javne poti JP 799441 Irča vas in priključka na regionalno cesto R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 12,230 Maksimalen dotok cevi fi 1000 mm pri padcu 17 promilovl = 3971,97 m3/s
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Mešana kanalizacija Brod, PID 17/19 F - Rekonstrukcija javne poti JP 799441 Irča vas in priključka na regionalno cesto R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 12,230 Maksimalen dotok cevi fi 600 mm pri padcu 1 promil = 246,71 m3/s

AutoCAD SHX Text
Peskolov

AutoCAD SHX Text
Jašek J1 - zbirni K.P. 167.42 m 167.42 m K.D. 165.85 m165.85 m
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Iztok iz razbremenilnika z zadrževalnimi bazeni Iztočna glava ni predmet tega projekta. Zamenja se samo dotrajana AB cev DN 1000 z novo DN 1000. Iztok skladen z ZK izpisom: št. ID pravice/zaznambe 19761381
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Obstoječa cev se po rekonstrukciji črpališča ukine
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Obstoječi tlačni vod DN 200 mm NL
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RakeMax grablje s svetlim prehodom 10 mm z zalogovnikom za mulj
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Obstoječa iztočna glava 162.43 m.n.v.
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AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Št.risbe:

AutoCAD SHX Text
Sodelavca:

AutoCAD SHX Text
Oznaka:

AutoCAD SHX Text
Oznaka:

AutoCAD SHX Text
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.  Pečovnik 24, 3000 Celje
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Mesta občina Novo mesto Seidlova cesta 1 8000 Novo mesto
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Rekonstrukcija črpališča Brod
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Marko Preložnik, univ.dipl.vki
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dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.

AutoCAD SHX Text
Vsebina:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
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Situacija predvidenega stanja
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PODATKI GEODETSKEGA NAČRTA: - Meje parcele - natančnost do 3 m - Urejena meja - koridor natančnosi do 0,20 m - Koordinatni sistem D96/TM Geodetski načrt GEOPRO2021-114GN Vse dimenzije objekta se uskladijo z Načrtom gradbenih konstrukcij PZI-69/2022, ki je del tega projekta.
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Obstoječa mešana kanalizacija Obstoječ iztok iz razbremenilnika Parcelne meje
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	Sheets and Views
	Layout1


